
จากรูปเป็นการใช้พลังงานรวมของแอร์ แบ่งตามช่วงเวลาดังนี้ 
P คือ ค่าพลังงานรวมทุกช่วงเวลา
P1 คือ On Peak 9.00-22.00 น. จันทร์ – ศุกร์
P2 คือ Off Peak 22.00-9.00 น. จันทร์ – ศุกร์
P3 คือ Off Peak 0.00-24.00 น. เสาร์ – อาทิตย์
P4 คือ Off Peak 0.00-24.00 น. วันหยุดพิเศษ
คิดการใช้พลังงานแบบกิจการขนาดกลาง ประเภท 3.2.2
ค่าพลังงานช่วง On Peak = 2,065.945kWh
ค่าพลังงานช่วง Off Peak = 3,677.365kWh
ค่าไฟช่วง On Peak = 3.6796 บาท/หน่วย
ค่าไฟช่วง Off Peak = 2.1760 บาท/หน่วย
: On Peak = 2,065.945x3.6796 = 7,601.85 บาท
: Off Peak = 3,677.365x2.1760 = 8,001.94 บาท

ดังนั้นการใช้พลังงานรวมของแอร์ในช่วงเวลา 17:25 น. 10/12/2015 - 14:06 น. 29/12/2015
คือ 7,601.85 + 8,001.94 = 15,603.79 บาท

ประโยชน์จากการใช้งาน TOU Power Meter SFERE200-64MB 



Time of Use(TOU)

P1 : On Peak

P2+P3+P4 : Off Peak



ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน



ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน


	สไลด์ 1
	สไลด์ 2
	สไลด์ 3
	สไลด์ 4

